
 

 

 
 

 

 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA DEZEMBRO/2021 
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>> AUTAZES ALVARÂ 
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COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas 
Nº de amostras realizadas 32 47 109 58 113 133 174 84 132 73 53 58 34 165 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 2 5 3 0 0 3 0 0 0 0 6 
% de atendimento 100% 100% 100% 97% 96% 98% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 96% 
Nº de amostras conformes 32 47 109 56 108 130 174 84 129 73 53 58 34 159 
COLIFORMES FECAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência   
Nº de amostras realizadas 32 47 109 58 113 133 174 84 132 73 53 58 34 133 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 32 47 109 58 113 133 174 84 132 73 53 58 34 133 
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500  
Nº de amostras realizadas 10 21 6 10 15 46 25 36 20 5 7 10 10 35 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 10 21 6 10 15 46 25 36 20 5 7 10 10 35 
CLORO LIVRE   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00  
Média de resultados (mg/L) 1,24 1,11 1,40 1,55 1,34 1,21 1,64 0,88 1,20 1,10 1,62 1,53 1,74 0,55 
Nº de amostras realizadas 445 93 460 447 344 197 449 118 169 178 205 449 516 224 
Nº de amostras anômalas 0 0 2 4 0 0 0 6 0 0 3 0 0 42 
Nº de amostras conformes 445 93 458 443 344 197 449 112 169 178 202 449 516 182 
TURBIDEZ     
Média de resultados (NTU) 0,75 0,58 5,02 10,09 0,00 3,49 2,95 0,83 0,92 0,00 5,14 1,33 5,91 0,07 
Nº de amostras realizadas 445 93 431 447 310 197 449 132 213 160 380 448 515 224 
Nº de amostras anômalas 0 0 187 105 2 11 0 0 25 0 223 1 206 0 
Nº de amostras conformes 445 93 244 342 308 186 449 132 188 160 157 447 309 224 
COR APARENTE     
Média de resultados (uC) 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 3,36 7,00 22,00 0,00 10,00 3,00 16,00 3,00 
Nº de amostras realizadas 445 93 412 447 345 197 449 132 213 177 83 198 150 224 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 13 0 0 0 0 38 0 2 0 45 4 
Nº de amostras conformes 445 93 412 434 345 197 449 132 175 177 81 198 105 220 
pH    
Média de resultados 6,63 5,55 5,55 5,82 5,88 7,61 5,87 6,26 5,78 4,69 5,58 7,61 6,23 5,78 
Nº de amostras realizadas 445 93 431 447 345 197 449 132 213 178 83 451 516 224 


