
 

Apurado Junho-2020 Ag.01

Autazes

Ag.02

Alvarães

Ag.03

Benjamin

Ag.04

Careiro

Ag.05

Carauari

Ag.06

Codajás

Ag.07

Eirunepé

Ag.08

Itamarati

Ag.09

Juruá

Ag.10

Manaquiri

Ag.11

S.P.O

Ag.12

Tabatinga

Ag.13

Atalaia N.

Ag.14

N. Olinda

Nº de amostras realizadas 7 8 12 8 30 21 23 38 0 30 1 16 0 0

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de atendimento 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ##### 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0!

Nº de amostras conformes 7 8 12 8 30 21 23 38 0 30 1 16 0 0

Nº de amostras realizadas 7 8 12 4 30 21 23 38 0 30 1 16 0 0

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de amostras conformes 7 8 12 4 30 21 23 38 0 30 1 16 0 0

Nº de amostras realizadas 7 8 9 0 8 0 10 7 0 8 12 9 0 0

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de amostras conformes 7 8 9 0 8 0 10 7 0 8 12 9 0 0

Média de resultados (mg/L) 1,60 0,40 1,10 0,00 1,20 0,00 0,79 1,30 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de amostras realizadas 342 14 24 0 40 0 88 44 0 30 0 0 0 0

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº de amostras conformes 342 14 24 0 40 0 88 44 0 30 0 0 0 0

Média de resultados (NTU) 1,40 0,95 6,02 5,00 0,00 1,68 0,74 3,30 2,85 1,46 4,09 0,48 5,23 0,00

Nº de amostras realizadas 342 120 238 30 0 60 88 44 120 22 12 272 42 0

Nº de amostras anômalas 0 0 19 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0

Nº de amostras conformes 342 120 219 26 0 60 88 44 106 22 12 272 42 0

Média de resultados (uC) 5,30 0,97 0,00 15,00 0,00 0,33 1,25 8,00 16,20 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

Nº de amostras realizadas 342 120 0 30 40 60 88 44 120 19 12 272 0 0

Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

Nº de amostras conformes 342 120 0 30 40 60 88 44 70 19 12 272 0 0

Média de resultados 6,10 5,57 7,04 6,22 0,00 7,16 6,00 6,20 0,00 4,82 6,83 7,60 7,54 0,00

Nº de amostras realizadas 342 120 238 30 0 60 88 44 0 22 12 272 28 0

BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS  -  VALOR MÁXIMO RECOMENDADO (UFC/ml): 500

CLORO LIVRE  -  VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0

TURBIDEZ  -  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0

COR APARENTE  -  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15

pH  -  VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

         INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA NA CIDADE

Portaria Padrão de Potabilidade da Água - PRC N°5 ANEXO XX-2017

COLIFORMES TOTAIS  -  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas

ESCHERICHIA COLI  -  VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência


