
 
 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA MAIO/2024 
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 COLIFORMES TOTAIS   VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas   

Nº de amostras realizadas 
31 56 50 56 220 137 121 105 152 78 43 68 54 217 126 128,0

0 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 2,00 
% de atendimento 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 100% 98% 
Nº de amostras conformes 31 56 50 55 220 137 121 105 152 78 43 68 54 161 126 126 

 COLIFORMES FECAIS     VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência      

Nº de amostras realizadas 31 56 50 56 220 137 121 105 152 78 43 68 54 217 126 126 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nº de amostras conformes 31 56 50 56 220 137 121 105 152 78 43 68 54 217 126 126 

 CLORO LIVRE      VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0     

Média de resultados (mg/L) 1,27 1,25 1,48 1,49 1,30 1,48 1,23 1,13 0,97 0,76 2,39 1,55 1,74 0,99 0,85 1,18 
Nº de amostras realizadas 442 108 477 446 276 204 416 124 220 120 385 458 457 252 184 128 
Nº de amostras anômalas 1 0 0 0 2 0 13 0 0 1 1 2 0 12 5 0 
Nº de amostras conformes 441 108 477 446 274 204 403 124 220 119 384 456 457 240 179 128 

 TURBIDEZ VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0 
Média de resultados (NTU) 2,38 0,00 0,00 1,36  4,13 4,44 7,13 0,94 0,12 3,66 1,35 4,26 0,02  0,53 
Nº de amostras realizadas 441 108 477 446 0 204 344 141 220 114 385 165 457 176 0 48 
Nº de amostras anômalas 59 0 0 0 0 49 102 104 0 0 82 1 38 0 0 0 
Nº de amostras conformes 382 108 477 446 0 155 242 37 220 114 303 164 419 176 0 48 

 COR APARENTE VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15 
Média de resultados (uC) 7,00 0,0  0,0 0,0 0 11,0 17,0 19,00 1,00 16,00 5,00  3,00 0 1,00 
Nº de amostras realizadas 437 128 0 446 276 204 356 141 220 120 383 192 0 252 184 48 
Nº de amostras anômalas 0 0 0 0 0 0 94 104 83 0 116 0 0 31 0 0 
Nº de amostras conformes 437 128 0 446 276 204 262 37 137 120 267 192 0 221 184 48 

 PH VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5* 
Média de resultados 6,46 5,52 5,96 6,65  6,36 7,82 5,38 6,22 5,07 4,89 7,90 4,91 5,86 4,03 5,42 
Nº de amostras realizadas 441 108 477 446 0 204 416 141 220 120 385 458 457 252 184 128 

 


